
ＲＲＣ冷媒回収事業所・冷媒回収技術者の皆さまへ 〔２〕溶栓の溶融金属に異常なふくらみが見つかりましたら、ただ

ちに使用を中止し、容器所有者に報告するとともに、容器検査所

にて溶栓の交換ならびに再検査を受けて下さい。なお、高圧ガス

保安法第４９条で定める容器検査所以外での溶栓の交換は法違

反となります。 

 

  ご注意 
 
 
 フロン回収容器のなかに、容器温度の異常上昇が原因と思わ

れる溶栓（容器安全弁）の溶融金属のふくらみが確認されました。

充てんされている溶融金属の一部に溶け出しがある場合、容器

の使用中（回収作業、移動、貯蔵）に温度及び内部圧力の上昇

により突発的に溶栓が作動し、回収フロンの全量大気漏出、溶

融金属の飛び出しなどの事故・災害に至る懸念があります。 

 溶栓 

 

 

 

 

 フロン回収容器の使用にあたっては、次の２点についてご注意

下さい。 
 

 
〔１〕容器温度は常に４０℃以下に保つ。 

①車に容器を積載し移動する場合、技術基準を遵守するとともに、

放置時の密閉車内の温度上昇にご注意下さい。 

（外気条件により、車内は容易に６０℃を越えてしまいます。） 

②貯蔵は原則、屋内保管とし、技術基準を遵守するとともに、 

屋外・幌がけの場合は特に保管場所の温度にご注意下さい。 
 

 

 

 

 

 

 
 

《溶け出した溶融金属》 

冷媒回収推進・技術センター                                     2010.6.10 
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